CAMARA MUNICIPAL DE MOGADOURD DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAND NO CONCELHO DE MOGADOURG
d ZONA DE ABASTECIMENTO DA ETA DE BASTELOS - PONTOS DE AMOSTRAGEM: BRUNHOSO/LINHARES/MACEDO DO PESO/MOGADOURO/PENAS EDITALn.2 4
‘_“ ROIMISAI.GUEIRO/SAMPAID/VALVERDE
Em conformidade com o Decreto-Lei 0.2 69/2023, de 21 de agosto, a da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o uoI“JeM:su::;D:s
2| de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) do pela idad. {ERSAR). 31 de dezembro
R IS Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023 Valores obtidos N.2 Andlises N.2 Anélises (PCOA) %
% Ct do VP o
\id Unidade Minimo Maximo superiores VP dad Ibead Anilises Realizadas
Escherichla coli (E.Coli) 0 UFC/100m! [} 0 0 100% 8 8 100%
Bactérlas coliformes 0 UFC/100m! 0 a1 4 50% 8 8 100%
Diéxido de Cloro 0,i-0,4 mg/l Cl02 <0,10 0,80 0 100% 8 8 100%
Aluminio 200 we/I Al 27 320 1 67% 3 3 100%
Aménio 0,50 mefi NH& 0,05 0 100% 1 1 100%
Niimero de colénias a 22 <C — N/mi o >300 0 100% 3 3 100%
Condutividade 2500 uSfem 120 360 4] 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens 1] UFC/100 ml 0 [} 100% 3 3 100%
Cor 0 mgfl Pt/Co <5 0 100% 3 3 100%
pH 26,5-<95 Unidades pH 79 81 0 100% 3 3 100%
Manganés 50 g/l Mn 15 180 2 33% 3 3 100%
Nitratos 50 me/l NO3 <1,0 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg/l 02 2,0 0 100% 1 1 100%
Chelroa 25 2C 3 Fator de diluigio <1 [} 100% 3 3 100%
Sabor a 25 oC 3 Fatar de diluigdo <1 0 100% 3 3 100%
Turvacio 4 UNT <0,50 4 0 100% 3 3 100%
Ferro 200 pg/l Fe 15 69 [1] 100% 3 3 100%
Nitritos 0,50 mg/i NO2 <0,02 0 100% 1 i 100%
Antiménio 5,0 ugh sb <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pg/t sh <1,0 1] 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 welt <0,20 [ 100% 1 i 100%
Benzo{a)Pireno 0,010 wh <0.0030 [ 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/l B <0,01 [ 100% 1 1 100%
Bromatos 10 pg/l Bro3 <3,0 [ 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ue/l cd <04 [ 100% 1 1 100%
Caldo — mg/ICa 17 1] 100% 1 1 100%
Chumbo 1 pgfl Pb <1,0 0 100% 1 1 100%
Cianetos 50 ug/ICN <5 [} 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,002 4] 100% 1 1 100%
Crémio 50 P Cr <1,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 30 g <0,750 1] 100% 1 1 100%
Dureza total - mg/l CaCo3 €6 0 100% 1 1 100%
|Enterococos 0 UFC/100ml Q 0 100% 3 3 100%
|Flucretos 15 mg/l F 0,10 0 100% 1 1 100%
Magnéslo - mg/l Mg s.7 0 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 ug/l Hg <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 g/ Ni <1,0 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno - gl <0,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo{k)ftuoranteno — Al <0,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno - nedl <0,0200 0 100% 1 1 100%
indenof{1,2,3-cd}pirenc — pefl <0,0200 [} 100% 1 1 100%
sesi — mg/i K 06 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 ngfl Se <04 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l C} 14 [] 100% 1 1 100%
Tetraclorgateno = pe/l <0,20 0 100% 1 1 100%
Tridoroeteno = pe/l <0,10 0 100% 1 1 100%
Tetraciororteno e Tricloroeteno 10 pe/l <0,20 [} 100% 1 1 100%
Cloroférmio — ug/l 14,6 0 100% 1 1 100%
Bromoférmio - pefl 0,80 0 100% 1 1 100%
d - e/l 7,98 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano — ug/l 5,82 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos (THM) 100 uefl 29,2 0 100% 1 1 100%
sédio 200 mefl Na 10 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mgfl S04 13 1] 100% 1 1 100%
a- Total — Bag/l <0,04 1] 100% 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSv <0,10 0 100% 1 1 100%
| Hidrocs Arométi 0,10 veh <0,0200 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,70 mg/l ClO2 0,646 1] 100% 1 1 100%
Cloratos 0,70 meg/l €103 1,08 1 0% 1 1 100%
|ometoato 0,10 el <0,030 o 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 wefl <0,030 0 100% 1 1 100%
|Me56PHO51 0,10 g/l <0,030 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 Mgl <0,030 [} 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 wefl <0,030 1} 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 nefl <0,030 [ 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 ught <0,030 [] 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 pefl <0,030 o 100% 1 1 100%
Dimetrnamida-P 0,10 pgfl <0,030 ] 100% 1 1 100%
Glifosato 0,10 e/l <0,030 0 100% 1 1 100%
Acido Aminometitfosfonico (AMPA) 0,10 pafl <0,030 o 100% 1 1 100%
Pesticidas_Sousa & Ribadouro 0,50 we/l <0,03 ] 100% 1 T 100%
Bentazona 0,10 ugfl <0,030 [¢] 100% i1 1 100%
Radio 500 Bal <10,0 (1] 100% 1 i 100%
Os enaliticos quenm dade da igua Ists de ds ETA da Bastelos, nio estavs em conformidede com as normas da no Dy Lei .2 69/2023 de 21 du agosto. Verificou-se a existincla de vérios
Nos C de Brunhosa, Linharss, Mogadourc e Sampalo. Causas: Dosagem inadequada no reagenta. Madidas corrativas: Correclio da dosagem de reagente no « Cloratos) na da Causas: Falha
no sistama de da origern da &gua e dosagem inadequada de reagente. Medidas: Correclio do lste de . do problema na origem. (Mangands a Aluminic} na localidade de Salgualro. Causas: Dosugem nadequada

Foram efetuadas contra-anélise aos referidos
O Vice-Presidente:

de reagantes. Medidas corretivas: Correclio da dosagem de reagentes no tratamento.
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